NUMATOMUY ATLIKTI DARBUY ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA492499

Klientas: UAB  Mano Bistas Siauliy Objektas: Vilniaus g 154, Siauliai

Problema:  Stogo danga nebeuZtikrina kokybiSkos statinio naudojimo saugos reikalavimy.

Defekto vieta: = Pamatai, nuogrinda

Forma VPOSFA Numatomy atlikti
darbu aktas

Sprendimas: Apsaugoti pamatus nuo drégmeés. Jrengti hidroizoliacijg, nutepti bitumine mastika, atstatyti nuogrindg.

Numatomy darby ir medziagy aprasymas

Darbai

Nuogrindos i$ betono plyteliy ardymas

Grunto kasimas rankiniu badu, atliekant remonto darbus prie pamaty.
Jvairiy pavirSiy valymas metaliniu Sepeciu rankiniu badu

Pamaty atskiry viety pavirSiaus iSlyginimas skiediniu, kai pavirSius vertikalus

Monolitiniy pamaty teptinés hidroizoliacijos jrengimas, naudojant mineralinius miSinius.

Tepant 2 kartus

Drenazinés membrana

Smélio apsauginis sluoksnis membranai apsaugoti
Tran$éjuy, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu rankiniu badu

Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos priemonémis, kai gruntas iSlyginamas
rankiniu badu

Smélio pasluoksnis ant grunto

Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos priemonémis, kai gruntas i$lyginamas
rankiniu badu

Atsijy pasluoksnis

Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos priemonémis, kai gruntas i$lyginamas
rankiniu badu

Betono bordiliry jrengimas ant betono pagrindo.
500x500 mm betono plyteliy Saligatviy klojimas, uztaisant sidles cemento skiediniu
Likusio grunto iSvezimas 10 km atstumu automobiliais-savivarciais

Statybiniy Siuksliy iSvezimas

PASTABA: 1. Darby kiekiai preliminards, tikslinami vykdant darbus.

2. Rangovas privalo jsivertinti visus darbus, kurie néra iSvardinti kieky ziniarastyje, bet, jo nuomone,

yra batini atliekant darbus.

3. Atliktus darbus priduoti techninés priezidros inZinieriui.

Mato vnt. Kiekis
m2 17
m3 33
m2 33
m2 16
m2 33
m2 35
m3 9
m3 20
m3 20
m3
m3
m3 0,6
m3 0,6

m 10
m2 17
m3 9

kompl 1
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